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KUHINJA - SHRAMBA

1. VHOD
2. HODNIK
3. SHRAMBA
4. SHRAMBA
5. SHRAMBA
6. SHRAMBA
7. GARDEROBE
8. SANITARIJE
9. STOPNISCE
TIHA SOBA
10. TIHA SOBA
11. SOBA
12.
13.

SISTEM JAVLJANJA POZARA

FC 724
=0 POZARNA SIGNALNA CENTRALA
BB
H ODDALJENI PRIKAZOVALNIK STANJ POZARNE CENTRALE
H ROCNI JAVLJALNIK POZARA
H OPTIENI JAVLJALNIK DIMA
% H OPTIENI JAVLJALNIK DIMA MONTIRAN V' SPUSCEN STROP
% H OPTIENI JAVLJALNIK DIMA MONTIRAN V' DVOUNEM PODU
H TERMO-DIFERENCIALNI TERMIENI JAVLJALNIK
H VZORENA KOMORA Z OPTIENIM JAVLJALNIKOM DIMA
1
[ Wik | 1=KANALNI VHODNO—IZHODNI ADRESNI VMESNIK
[wiax | 4—KANALNI VHODNO ADRESNI VMESNIK
1'1 4—KANALNI VHODNO-IZHODNI ADRESNI VMESNIK
AS'1 ADRESNA SIRENA
(o]
[ JAVLUALNIK PLINA
12"1’°V'5°"'Z DODATNI NAPAJALNIK 230V/24V Z AKUMULATORJEM
o™ DRZALNI MAGNET ZA VRATA, KI LOGUJEJO POZARNE SEKTORJE
Emi 1] POZARNA KLJUCAVNICA




