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Naziv projektanta:

111 INZENIRING, PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA INSTALACIJ, d.o.o., Ferrarska 12, KOPER

Naziv objekta: Rekonstr. obijekta lekarne, laboratorija in pedagoskih prostorov v OB Valdoltra

Investitor:

ORTOPEDSKA BOLNISNICA VALDOLTRA, Jadranska cesta 31. 6280 Ankaran

Vrsta projekta: PROJEKT ZA |ZVEDBO PZ'

vsebina risbe: KLIMATIZACIJA: TLORIS STREHE

Datum: OKTOBER 2018

|Spremembe:

0dg.projektant: Dudan KANDUC,univ.dipl.inZ.strojn.

Identifikac. st: S—0382

Merilo:  Otevilka

1: 50 risbe: 3
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